1. На схемі показано, в тому числі, і необов’язкові елементи, наприклад:

· SAВ ---- для переводу в "Місцеве керування" можна використати кнопку-ключ на передній панелі МРЗС-05Л_м;
· SA1 ---- для місцевого ввімкнення и вимикання вимикача можна використати кнопки F1 і F2 на передній панелі МРЗС-05Л_м, коли вони не задіяні;
· SAC1 ---- може бути відсутній, встановлений для зручності і безпеки обслуговування і ремонту;
· КН1, КН2, HLY для постійного оперструму ---- в МРЗС-05Л_м наявна світлодіодна індикація, на яку выведена і аварійна, і попереджувальна сигналізація.

Необхідність їх використання визначається в кажному конкретному випадку виходячи  із зручності експлуатації і вимог Замовника.  
2. Дуговий захист з контролем струму виконаний за допомогою функції "Зовнішній захист".

